System detekcji gazu
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WENTYLACYJNA NWA1

MOC 22.9 kW
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Manometr

Termometr
Czujnik temperatury

Zawor odpowietrzajgcy

40x3.5 X

Przeplyw masowy = 984 kg/h

UWAGA; RURY C.T PROWADZONE PO DACHU NALEZY ZABEZPIECZYC

PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI | MROZEM POPRZEZ ZASTOSOWANIE
IZOLACJI | KABLA GRZEJNEGO ZGODNIE Z OPISEM ORAZ DODATKOWO ZABEZPIECZYC BLACHA
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Przeplyw masowy = 541 kg/h

CENTRALA
WENTYLACYJNA NW2
MOC 12.6 kW

1 Pompowa grupa przytaczeniowa do kotta w zestawie z kottem, pompa V= 4,4 m*h H=5,0 [mH,0]
2 Zawor bezpieczenstwa,; cisnienie otwarcia p=3,5 bar;1/2"
3 System detekcji gazu wraz z czujnikami i zaworem elektromagnetycznym
4 Zawor bezpieczenstwa; cisnienie otwarcia p=10,0 bar; 1/2"
5a Pompa obiegowa Q=0,5[m>h]; H=3,0[mH,0Q] - grzejniki parter
5b Pompa obiegowa Q=1 ,56[m°/n]; H=5,0[mH,0] - grzejniki sala
5¢ Pompa obiegowa Q=1,56[m>h]; H=7,0[mH,0O] - centrale
5d Pompa obiegowa Q=4,4[m%/h]; H=6,0[mH,0] - c.w.u
5e¢ Pompa obiegowa Q=0,45[m%/h]; H=3,0[mH,O] - grzejniki pietro
6 Zawor do napetniania instalacji z wbudowanym reduktorem ci$nienia
7 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Q=0,1[m%h]; H=1,0[mH,0]
8a  Zawdr regulacyjny z kréccami pomiarowymi DN20, nastawa 3.70 np. 4017
8b  Zawdr regulacyjny z kréccami pomiarowymi DN25, nastawa 4.00 np. 4017
8c  Zawor regulacyjny z kréccami pomiarowymi DN25, nastawa 4.00 np. 4017
8d  Zawdr regulacyjny z kroccami pomiarowymi DN40, nastawa 6.00 np. 4017
8e  Zawdr regulacyjny z kroccami pomiarowymi DN 15, nastawa 4.00 np. 4017
9a  Zawor regulacyjny z kréccami pomiarowymi DN25, np. 4006
9b  Zawdr regulacyjny z kréccami pomiarowymi DN25, nastawa 50%, np. 4006
10a Zawdr regulacyjny z kréccami pomiarowymi DN20, np. 4006
10b Zawodr regulacyjny z kréccami pomiarowymi DN20, nastawa 50%, np. 4006
11a Pompa obiegowa centrali Q=1,00[m>h]; H=3,0[mH,0]
11b  Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 0-10V DN25
12a Pompa obiegowa centrali Q=0,56[m>/h]; H=3,0[mH,0]
12b Zawodr tréjdrogowy z sitownikiem 0-10V DN20
13a Zawor trojdrogowy z sitownikiem 0-10V DN20
13b Zawor trojdrogowy z sitownikiem 0-10V DN32
13c Zawdr tréjdrogowy z sitownikiem 0-10V DN20
URZADZENIA:
G Neutralizator kondensatu
F Stacja uzdatniania wody
E Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 litrow
D Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 750 litrow
C Sprzegito hydrauliczne DN65, V = 4,4 m’/h
B Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80 litrédw wiszgce
A Kotty gazowe kondensacyjne 2x90 kW z automatykg: 5 obiegi grzewcze bez mieszacza, priorytet ciepk
na stelazu
UWAGA:

Armatura do $rednicy DN5O0 - gwintowana Jezeli nie podano inaczej armature montowac o srednicy
zgodnej ze $rednicg rurociagéw. Wszystkie zawory regulacyine z kra¢cami pomiarowymi
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ORAZ BUDOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

ROGOZNO, GMINA LANCUT

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W ROGOZNIE
POLEGAJACA NA BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNA, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WODOCIAGOWA, GAZOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ), ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBEJMUJACE ROZBIORKE
ORAZ BUDOWE PRZYLACZA GAZOWEGO, BUDOWE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNA, ROZBIORKE
, BUDOWE ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWE WEWNETRZNEGO UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO, DOJSCIA, ZJAZDU PUBLICZNEGO, ROZBIORKE ORAZ BUDOWE
SIECI TELETECHNICZNEJ NA DZIALKACH 841, 842/2, 843 W MIEJSCOWOSCI
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